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Меры предосторожности при установке

1. Залить воду перед запуском.
2. Нельзя использовать слишком гибкую трубу
для  линии, чтобы избежать ее пережатия.
3. Кран должен быть вертикально 
установлен и не менее чем в 30 см от уровня воды.
4. Подающая линия должна быть смонтирована с 
минимальным количеством углов.
5. Диаметр трубы должен быть не менее диаметра
патрубка насоса.
6. При использовании обращайте внимание на уровень 
воды, клапан не должен оказаться в воде.
7. Если длина всасывающей магистрали более 10м 
или высота подъема более 4м, диаметр подающей 
линии должен быть больше диаметра патрубка насоса.
8. При монтаже насоса убедитесь, что линия не 
находится под давлением.
9. Желательно установить фильтр перед насосом для 
продления срока его службы.
10. Диаметр напорной трубы должен быть не менее
диаметра патрубка насоса.
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